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Für den Ausgleich elektrischer Energie im Verbundnetz, vor allem seit der ver-
stärkten Zunahme volatiler alternativer Energieträger wie Wind oder Sonne, un-
terstützen Pumpspeicherkraftwerke erheblich die Netzstabilität. Die in letzter Zeit 
errichteten und aktuell geplanten Pumpspeicherkraftwerke sind vor allem durch 
ihre hohen Durchflussmengen gekennzeichnet. Eine weitere Forderung hinsicht-
lich des (hoch)flexiblen Betriebs sind sehr kurze Schaltzeiten. Die dadurch vor-
herrschenden hydraulischen Randbedingungen stellen neue Anforderungen an die 
Auslegung solcher Anlagen dar.  
Im Rahmen dieses Beitrages sollen einige der am Institut für Wasserbau und Was-
serwirtschaft der TU Graz gewonnenen Erkenntnisse aus physikalischen und nu-
merischen Untersuchungen vorgestellt werden. Im Laufe der letzten Jahre wurden 
unter anderem die Wasserschlösser für die Pumpspeicherkraftwerke Kops II, 
Limberg II, Reißeck II, Atdorf und Obervermuntwerk II untersucht. Die physika-
lischen Versuche wurden numerisch ergänzt und somit konnten durch diesen hyb-
riden Ansatz optimale Lösungen gefunden werden. Es wird im Beitrag auch auf 
die Skalenproblematik des Lufteintrages eingegangen, der naturgemäß durch die 
Verkleinerung des Prototyps auf Modellgröße auftritt. 
Der vorgestellte Beitrag soll die aktuellen Erkenntnisse über die Modellierung von 
Wasserschlössern beleuchten. 
Stichworte: Wasserschloss, Physikalische Modellierung, Numerische Modellie-
rung, Pumpspeicherkraftwerk 
1 Einleitung 
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass der Verbrauch an Energie in Eu-
ropa ständig zunimmt. Eurostat (2012) gibt eine durchschnittliche jährliche Zu-
nahme der erneuerbaren Primärenergie von 5,6 % zwischen den Jahren 2000 bis 
2010 für die EU-27 Staaten an. Der Anteil der erneuerbaren Primärenergie am 
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gesamten Primärenergieangebot von 1990 bis 2006 nahm von 4,5 % auf 7,3 % 
zu und wird bis 2013 auf über 16 % weiter zunehmen (statista, 2014). Der Aus-
stieg aus der Kernenergie in Deutschland sowie die globalen Anstrengungen zur 
CO2-Reduktion bedingen naturgemäß die Förderung alternativer Energiegewin-
nung. Es ist jedoch auch eine weitere allgemein anerkannte Tatsache, dass alter-
native Energiequellen wie Wind oder Sonne die Eigenschaften aufweisen, dass 
sie räumlich aber auch zeitlich nicht zwangsläufig mit dem Energiebedarf korre-
lieren. Somit kann es zu Überschüssen bei der Stromerzeugung kommen, die 
zwischengespeichert werden müssen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten der Stromspeicherung (z.B. Batterien, „Power-to-Gas“), wobei diese 
hinsichtlich ihrer Größe, Ressourceneinsatz, Wirtschaftlichkeit, Betriebsdauer 
und Wirkungsgrad noch Entwicklungspotenziale aufweisen.  
Eine bewährte Möglichkeit der Energiezwischenspeicherung stellen Pumpspei-
cherkraftwerke dar, die ursprünglich vor allem für die Gewährleistung des 
gleichmäßigen Betriebes von Atomkraftwerken errichtet wurden. Diese Anlagen 
ermöglichen die Speicherung elektrischer Energie, indem sie bei Überschuss 
elektrischer Energie diese durch das Pumpen von Wasser aus dem Netz nehmen. 
Viele Studien zeigen, dass die Zunahme der Produktion alternativer Energie 
auch die Notwendigkeit der Neuerrichtung von Pumpspeicherkraftwerken nach 
sich ziehen wird. Des Weiteren werden die Energienetze zukünftig immer vola-
tiler werden, was wiederum die Schnelligkeit der Umschaltvorgänge in Pump-
speicherkraftwerken vor neue Herausforderungen stellt. 
Wasserschlösser stellen einen wichtigen Anlagenteil von Pumpspeicherkraft-
werken sowie auch von herkömmlichen Hochdruckanlagen mit längeren Trieb-
wasserwegen dar. Diese Bauwerke dissipieren die kinetische Energie des Druck-
stollens mit Ermöglichung der Massenschwingung und bieten den schnelllau-
fenden Druckstoßwellen Reflexionsflächen.  
Im Rahmen diese Beitrages sollen die wichtigsten Fragestellungen für die Un-
tersuchung von Wasserschlössern auf Basis der Erkenntnisse mehrerer Modell-
versuche, die an der TU Graz durchgeführt wurden, zusammengefasst darge-
stellt werden. Vorab werden des Weiteren einige Bemerkungen über die Model-
lierung von Wasserschlössern angeführt. 
2 Modellierung 
2.1 Physikalische bzw. hydraulische Modelle 
Das hydraulische Versuchswesen wird gemäß Bollrich et al. (1989) als Wissen-
schaft verstanden, die sich mit experimentellen Untersuchungen von Fließvor-
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gängen an Bauwerken und Anlagen des Wasserbaus und der Wasserbehandlung 
unter Zuhilfenahme hydraulischer Modelle beschäftigt. 
Für die Modelluntersuchungen von Wasserschlössern wird, wie bei der Darstel-
lung von Freispiegelabflüssen üblich, standardmäßig das Froude’sche Modellge-
setz herangezogen. Bei Strömungen, in denen Zähigkeitskräfte von Bedeutung 
sind, wird das Reynold’sche Modellgesetz angewendet, dies ist z.B. bei 
Rohrströmungen und der Ermittlung des Fließwiderstandes bei Drosseln der 
Fall. 
Der Einfluss der Reynoldszahl im hydraulisch „rauen“ und Übergangsbereich 
nimmt mit ihrem Ansteigen ab und weist ab einer Größe von 1*E06 einen im-
mer flacheren Charakter auf. Da die Reynoldszahlen im Modell aufgrund der 
modellmäßigen Umrechnung im Vergleich zur Natur geringere Werte aufwei-
sen, wird ein asymptotisches Näherungsverfahren eingesetzt, bei dem durch die 
Steigerung des Durchflusses im Modell auf Verlusthöhen in der Prototypausfüh-
rung extrapoliert wird (Klasinc et al.,1992). 
2.2 Numerische Modelle 
1D- und 3D-numerische Untersuchungen sind heutzutage nicht mehr wegzuden-
ken. Die Zunahme der Rechenleistung ermöglicht mittlerweile die Lösung einer 
Vielzahl von hydraulischen Fragestellungen, wobei man jedoch immer noch an 
Grenzen stößt, vor allem wenn die Abflussvorgänge durch Luft- oder Sedi-
mentbeeinflussung komplex werden. Es ist abzusehen, dass sich viele Phänome-
ne nur mit höherer zeitlicher und räumlicher Diskretisierung realistisch abbilden 
lassen. Hierbei zeigen vor allem Large Eddy Simulation einen großes Potential 
der Auflösung von Strömungsproblemen. Auch zeigen Untersuchungen, dass es 
für die 1D-numerische Simulation von Hochdruckwasserkraftanlagen noch Va-
lidierungspotential gibt. So ist die Modellierung des weitergeleiteten Drucksto-
ßes beim Wasserschloss oder die Simulation des dynamischen Reibungsverlus-
tes durch Druckstoßwellen noch nicht ausreichend genau modellierbar (Storli, 
2010). 
2.3 Hybride Modellierung 
Geschichtlich betrachtet sind physikalische Modelle schon viel länger im Ein-
satz als numerische Modelle. Beide Ansätze haben ihre Vor und Nachteile. Un-
ter dem Begriff der hybriden Modellierung versteht man eine Kombination zwi-
schen hydraulischer und numerischer Modellierung, um für ein und dieselbe 
Fragestellung aus beiden Methoden die größten Vorteile ziehen zu können. Nu-
merischen Vorberechnungen folgen meist physikalische Untersuchungen, die 
zusätzlich wieder numerisch unterstützt und ergänzt werden. Durch die Anwen-
dung hybrider Modelle kann mit einer signifikanten Verbesserung der Ergebnis-
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se gerechnet werden, da die numerische Berechnung im Allgemeinen in Proto-
typgröße erfolgt und somit prinzipiell nicht den Gesetzen der Skalierung unter-
worfen ist. Auch bietet die Numerik den Vorteil einer exakten Vorgabe von 
Randbedingungen. Allerdings ist zu Bedenken, dass eine hybride Untersuchung 
auch mehr Ressourcen und Zeit benötigt.  
3 Modellversuche an der TU Graz 
An der Technischen Universität Graz werden schon seit Bestehen des Wasser-
baulabors Ende des 19. Jahrhunderts neben den klassischen Modellen mit freier 
Wasseroberfläche, wie flussbaulichen Fragestellungen oder Flusskraftwerken, 
hydraulische Untersuchungen von Druckmodellen durchgeführt. Neben Druck-
rohrleitungen und Grundablässen sind hier auch die Modelle der Wasserschlös-
ser hervorzuheben. Im letzten Jahrzehnt wurden wieder verstärkt – aufgrund der 
vorhandenen Rahmenbedingungen – vermehrt Wasserschlösser sowohl physika-
lisch als auch numerisch an der TU Graz untersucht. Im Folgenden werden bei-
spielhaft Erkenntnisse aus Untersuchungen der Wasserschlösser für die Pump-
speicherkraftwerke Kops II, Limberg II, Reißeck II, Atdorf und Obervermunt II 
erwähnt.  
3.1 Wasserschlösser 
Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Kenndaten der Anlagen, an denen Wasserschlös-
ser untersucht wurden. 
Tabelle 1 Kenndaten untersuchter Anlagen (UW.. Unterwasser-Wasserschloss/ 
 OW..  Oberwasser-Wasserschloss)  
Anlage Brutto- 
fallhöhe 
Leistung Art des Wasser-
schlosses 
Besonderheit 
Kops II 800 m 3x150MW UW, Druckluft Sehr schnell, hydr. 
Kurzschluss 
Limberg II 210 m 2x240MW OW 45° Steigschacht 
Reisseck II 595 m 2x215MW OW Stollen als  
Unterbecken 
Atdorf 600 m 6x233MW UW Größe, Form 
Obervermunt II 311 m 2x180MW OW Überfall aus 
Oberkammer 
3.2 Art der Untersuchungen 
Die folgende Auflistung zeigt einen Querschnitt möglicher Untersuchungen an 
Wasserschlössern, wie sie an der TU Graz durchgeführt wurden und werden. 
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Aufgrund der Komplexität der jeweiligen Fragestellungen, die sich aus der Ein-
zigartigkeit der jeweiligen Anlagen ergeben, kann naturgemäß nicht jede Unter-
suchung in diesem Beitrag angeführt werden. Ziele von Wasserschlossuntersu-
chungen sind somit: 
- Funktionsfähigkeit des Wasserschlosses/des Systems, 
- Überprüfung des Massenschwingverhaltens  für „Grenzzyklen“ (beliebige 
Schaltfolgen) im Turbinen- und Pumpbetrieb, 
- Gestaltung und Überprüfung von Drosselblenden, Verlustbestimmung, 
- Belüftung des Drosselbereiches, bzw. Kavitationsbetrachtung, 
- Qualitative Beurteilung des Lufteintrages unter Peltonturbinen, Berück-
sichtigung des Überdruckes im System, Konstruktive Gestaltung der 
Kammern, um die Entgasung zu beschleunigen, 
- Füllvorgänge Kammern (Volumendimensionierung/Zuschlagen), 
- Abreißen der Wassersäule (Wasserfallproblematik in Steigschächten), 
- Lufteintrag durch Wasserfälle, 
- Bestimmung von Entgasungslängen (Unterkammern), 
- Visuelle Überprüfung von Strömungsverhältnissen, 
- Untersuchung von Schwall- und Sunkwellenausbreitung in Kammern, 
- Beobachtung von Lufteinschlüssen, 
- Bemessung von Belüftungsbauwerken (Oberkammern), 
- Untersuchung von Saugwirbelbildungen, 
- Untersuchung von Entleervorgängen (Neigung von Kammern bzw. Aus-
formung des Überfallbereiches), 
- Berechnung von Kräften auf einzelne Bauwerksteile, 
- Schwingungsuntersuchungen. 
Da üblicherweise ein vollständiges System (klassisch: Triebwassereinlauf – 
Druckstollen – Wasserschloss – Druckschacht – Turbinen/Pumpen – Unterwas-
serweg – eventuell Unterwasser-Wasserschloss) aufgrund des Maßstabes im 
physikalischen Modell nicht abgebildet werden kann, werden meist die einzel-
nen Teile herausgelöst untersucht. So ist es z.B. üblich, das Wasserschloss mög-
lichst großmaßstäblich zu errichten und die Zu- und Abflüsse vorab numerisch 
zu berechnen und diese dann mittels Steuerungs- und Regelungstechnik zu si-
mulieren. Im Kapitel 3.4 sollen einzelne oben erwähnte Schwerpunkte kurz nä-
her erläutert und mit Beispielen illustriert werden. Da jedes Pumpspeicherkraft-
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werk einen Prototyp darstellt, ergeben sich natürlich jeweils spezielle Fragestel-
lungen und Probleme, die individuell gelöst werden müssen. 
3.3 Modellbau 
Die Modelle von Wasserschlösser werden üblicherweise aus Plexiglas herge-
stellt, das die positiven Eigenschaften einer handwerklich genauen Herstellung 
der Modelle sowie der Durchsichtigkeit aufweist. Modelle mit größeren Fließge-
schwindigkeiten bzw. Drücken (z.B. Drosseluntersuchungen) werden aus Edel-
stahl gefertigt. Ein Beispiel eines Vollmodelles ist in Abbildung 1 dargestellt.  
 
Abbildung 1: Vollmodell Atdorf, Maßstab 1:40 
Der Betrieb des Modells erfolgt mittels schnell reagierender Druckluft Ventile, 
welche über einen kalibrierten PID-Regler gesteuert werden. Mit Hilfe magne-
tisch-induktiver Durchflusszähler wird der Durchfluss gemessen und mit dem 
Soll-Wert aus den Ergebnissen der 1D-numerischen Wasserschlossberechnung 
verglichen. Somit ist es möglich, instationäre Durchflüsse sehr genau abzubil-
den. Im Rahmen der Tests werden neben visuellen Beobachtungen (Fotos, Vi-
deos) und Wasserstands Messungen mit Ultraschall Sonden vor allem Ge-
schwindigkeits– und Druckmessungen durchgeführt. Die Messungen der Drücke 
können über Differenz-Druckaufnehmer (statische Druckmessung) bzw. Direkt-
druckaufnehmern (dynamische Druckmessung) erfolgen. Geschwindigkeitsmes-
sungen der Luft erfolgen mit der Hitzedrahtmethode. 
Eine Methode, um detaillierte Geschwindigkeitsfelder zu erhalten, stellen Mes-
sungen mittels Particle Image Velocimetry (PIV) dar. Dabei wird mit Hilfe eines 
pulsierenden Lasers und einer Hochgeschwindigkeitskamera ein hochauflösen-
des Geschwindigkeitsfeld erfasst. Zusätzlich zu dem hohen Informationsgehalt 
dieser Messungen sind PIV Messungen auch für die Kalibrierung und Validie-
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rung von numerischen 3D-Berechnungen geeignet. Die Beurteilung der Mess-
qualität hinsichtlich Druckmessungen erfolgt üblicherweise, indem Messungen 
im Modell mit den durch die numerischen 1D-Berechungen vorgegebenen 
Druckverläufen verglichen und die Abweichungen bestimmt werden. Dabei ist 
der zeitliche Versatz durch die Trägheit der Steuer- und Regelungstechnik zu 
berücksichtigen.  
3.4 Beispielhafte Untersuchung an Modellen 
Drosselversuche - Verlustbestimmungen 
Verlusthöhen in einem Wasserschloss setzen sich üblicherweise aus den direk-
ten Formverlusten der Drossel sowie Umlenk-, Einlauf- und Auslaufverlusten 
zusammen. Reibungsverluste spiele üblicherweise eine untergeordnete Rolle. 
Modellversuche zur Bestimmung von Formverlusten in einer Drossel sollten 
nach dem Reynold’schen Ähnlichkeitsgesetz durchgeführt werden. Dies bedeu-
tet jedoch, dass die Durchflüsse modelltechnisch nicht herzustellen sind und da-
her, die ermittelten Ergebnisse für größere Durchflüsse extrapoliert werden. 
Bei physikalischen Drosseluntersuchungen wird entweder die Drossel so ange-
passt, dass vorgegebene Widerstandsbeiwerte sowohl in Auf- als auch Abström-
richtung erreicht werden oder es wird versucht, durch Geometrieanpassungen 
möglichst große Widerstände zu erhalten. 
 
Abbildung 2: Drossel, numerische 3D- Untersuchung, Bild einer Modelldrossel 
Wirbelbildung 
Die Entstehung von Luftwirbeln im Modell kann maßstabsbedingt bei Froude-
Modellen nur eingeschränkt abgebildet werden, da vor allem die Oberflächen-
spannung im Modell einer Wirbelbildung entgegenwirkt. Man kann daher davon 
ausgehen, dass Luftwirbel im Prototyp sicherlich auftreten werden, falls sich 
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die Eindringtiefe der Luftblasen bei einem Wasserfall durch einen einfachen 
Faktor abgeschätzt werden kann. Das heißt, dass im Modell beobachteten Ein-
dringtiefen mit dem Froudefaktor Fr0.5 multipliziert der in der Natur auftreten-
den Eindringtiefen von Luftblasen entsprechen (Richter et al., 2013) 
 
Abbildung 4: Ausfluss aus einem Wasserschloss ohne Lufteintrag (links), Lufteintrag in 
einen Druckstollen (rechts) 
Die Länge der Entgasungsstrecken in Unterkammern kann üblicherweise in 
Modellversuchen bei höheren Skalierungsfaktoren nicht bestimmt werden, da 
sich die Luftblasen modellmaßstäblich nicht verkleinern lassen (zumindest nicht 
mit vertretbaren Aufwand). Hier werden numerische Verfahren bzw. Literatur-
quellen herangezogen. Abbildung 5 zeigt beispielhaft Entleervorgänge in Was-
serschlössern.  
 
Abbildung 5: Entleeren eines Steigschachtes in eine durchflossene Unterkammer (links), 
Entleervorgang aus einer Oberkammer (rechts) 
Drosselschacht Drosselschacht 
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4 Zusammenfassung 
Die hybride Modellierung stellt einen zeitgemäßen Ansatz für die Untersuchun-
gen von Wasserschlössern dar. Die hydraulisch komplexen und teuren Bauwer-
ke lassen sich mit Hilfe analytischer und numerischer Ansätze sehr gut dimensi-
onieren. Überprüft werden können diese Ergebnisse jedoch nur mit Hilfe physi-
kalischer Modellversuche. Abgesehen von Optimierungsprozessen im Modell 
zeigt sich immer noch, dass im physikalischen Modell hydraulische Phänomene 
auftreten können, die nicht vorhergesehen wurden. Somit stellt der physikalische 
Modellversuch, vor allem bei komplexen Strömungsverhältnissen, eine zeitge-
mäße und absolut notwendige Methode dar. Versuche sind optisch anschaubarer 
und erleichtern die Vorstellung von instationären Abflussprozessen sowie die 
Lokalisierung von etwaigen Problembereichen. Auch leisten große komplexe 
Modelle einen wertvollen Beitrag zur Weiterbildung von Studenten und zur Öf-
fentlichkeitsarbeit.  
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